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1 Российский союз 
промышленников 

(С0Гр@Г5рр.ш)

Заключение РСПП в приложенном 
файле

Частично учтено Перечень зданий, для которых 
предусмотрено обязательное 
применение УЗДП в 
электроустановках, не совпадает в 
точности с содержанием описаний 
классов функциональной пожарной 
опасности, указанных в ст. 32 
Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности». В то же время 
указанный перечень не содержит 
неоднозначных толкований типов 
зданий. Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования» (ТР 
ТС 004/2011) разработан с целью 
установления на единой таможенной 
территории Таможенного союза 
единых обязательных для 
применения и исполнения 
требований к низковольтному 
оборудованию, обеспечения 
свободного перемещения



низковольтного оборудования, 
выпускаемого в обращение на 
единой таможенной территории 
Таможенного союза. Требования к 
правилам применения указанного 
оборудования не входят в предмет 
ведения ТР ТС 004/2011 и не могут 
быть внесены в текст документа. На 
официальном сайте Евразийской 
экономической комиссии 
опубликован проект Решения о 
внесении изменений в Решение 
Комиссии таможенного союза от 16 
августа 2011 г.№ 768, на основании 
которого ГОСТ 1ЕС 62606-2016 
вносится в Перечень международных 
и региональных
(межгосударственных) стандартов, а 
в случае их отсутствия -  
национальных (государственных) 
стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования» (ТР 
ТС 004/2011) (№ 713 в Перечне) и в 
Перечень стандартов, содержащих 
правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и 
исполнения требований



технического регламента 
Таможенного союза (ТР ТС 
004/2011) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического 
регулирования (№ 784 в Перечне).
По результатам общественного 
обсуждения в проект постановления 
предполагается внесение изменений, 
предусматривающих переходный 
период вступления в силу изменений 
в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации в 
отношении общеобразовательных 
организаций до 1 марта 2024 г. для 
возможности поэтапного выделения 
бюджетных средств на оснащение 
зданий УЗДП, закупку оборудования 
и монтажные работы.

2 Липецкая область 
(ризЫИп@а(1т1г.Нре1:зк.т)

Согласно п о з и ц и й  Управления 
административных органов 
Липецкой области сообщаем, что по 
проекту акта предложений и 
замечаний нет. Вместе с тем, 
предлагаем установить переходный 
период для вступления в силу 
проекта акта с 1 марта 2024 года.

Учтено По результатам общественного 
обсуждения в проект постановления 
предполагается внесение изменений, 
предусматривающих переходный 
период вступления в силу изменений 
в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации в 
отношении общеобразовательных 
организаций до 1 марта 2024 г. для 
возможности поэтапного выделения 
бюджетных средств на оснащение 
зданий УЗДП, закупку оборудования 
и монтажные работы.



п Вологодская область 
(о г у @ §о у 35.ш )

Учтено

4 Вологодская область 
(о г у @§о у 35.ш )

Комитет гражданской защиты и 
социальной безопасности 
Вологодской области: Да, повлияет. 
Согласно предлагаемых изменений с 
4 марта 2023 года применение УЗДП 
будет носить обязательный характер 
в значительном числе зданий, 
большинство из которых 
принадлежат государственным 
учреждениям, финансируемым из 
бюджетов субъектов РФ. От 
указанных учреждений потребуется 
в крайне короткий срок 
корректировка проектов 
энергоснабжения, закупка УЗДП 
(стоимость 1 шт. от 5 до 9 тыс. 
рублей) и проведение работ по их 
уста-новке в систему 
энергоснабжения. Дополнительно, 
возможно, потребуется замена 
имеющихся электрощитов для 
установки УЗДП. Это потребует 
значительных дополнительных 
внеплановых затрат бюджетов 
субъектов РФ.

Не учтено Применение УЗДП относится к 
профилактическим мерам 
предупреждения и предотвращения 
пожаров. Обоснованность затрат на 
применение УЗДП в 
электроустановках зданий 
обусловлена социально- 
политическим и экономическим 
эффектом от сокращения количества 
пожаров в результате массового 
применения УЗДП. Экономический 
эффект от реализации проекта НПА 
выражается в снижении размеров 
материального ущерба от пожаров и 
потерь экономики России из-за 
гибели граждан на пожарах. В 
частности, выгода от установки 
УЗДП, т.е. превышение 
предотвращенных потерь от пожаров 
из-за дугового пробоя над расходами 
на закупку и установку УЗДП 
наступит уже на 4-й год после 
вступления НПА в силу. Баланс 
затрат/выгод от внедрения УЗДП 
2022 2023 2024 2025 2026 
Предотвращенный ущерб, млн руб. - 
- 5 887,2 12 245,4 19 102,9 
Суммарные расходы на закупку 
УЗДП в РФ, млн руб. 1 245,0 17 
637,5 36 105,0 35 625,0 20 945,0



Доходы бюджета РФ от 
производства и реализации УЗДП, 
млн руб. 498,0 7 055,0 14 442,0 14
250.0 8 378,0 Затраты итого 
(затраты экономики РФ), млн руб.
747.0 10 582,5 21 663,0 21 375,0 12
567.0 Баланс затрат/выгод, млн руб. 
-747,00 -10 582,50 -15 775,80 -9 
129,60 6 535,90 По результатам 
общественного обсуждения в проект 
постановления предполагается 
внесение изменений, 
предусматривающих переходный 
период вступления в силу изменений 
в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации в 
отношении общеобразовательных 
организаций до 1 марта 2024 г. для 
возможности поэтапного выделения 
бюджетных средств на оснащение 
зданий УЗДП, закупку оборудования 
и монтажные работы

5 Вологодская область 
(о г у @§о у 35.ш )

Комитетом гражданской защиты и 
социальной безопасности 
Вологодской области: Возможен 
резкий рост расходов субъектов РФ. 
Возможны штраф-ые санкции и 
(или) приостановление деятельности 
государственных учреждений в 
социальной сфере и в образовании. 
Бюджеты (сметы учреждений) 
формируются на год, а их

Учтено По результатам общественного 
обсуждения в проект постановления 
предполагается внесение изменений, 
предусматривающих переходный 
период вступления в силу изменений 
в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации в 
отношении общеобразовательных 
организаций до 1 марта 2024 г. для 
возможности поэтапного выделения



исполнение начинается с 1 января 
соответствующего года. В результате 
указанные в проекте организации 
обязаны будут выполнить все 
мероприятия в течение января- 
февраля 2023 года. Данный крайне 
короткий срок осложнит выполнение 
необходимых мероприятий, что 
может привести к штрафным 
санкциям и (или) приостановлению 
деятельности таких социально 
важных учреждений. Учитывая 
вышеизложенное и в целях 
обеспечения безусловного 
соблюдения новой нормы 
предлагается установить более 
длительный переходный период (не 
менее 3 лет) до вступления её в силу.

бюджетных средств на оснащение 
зданий УЗДП, закупку оборудования 
и монтажные работы.

6 Вологодская область 
(о г у @ § о у 35.ш )

Комитет гражданской защиты и 
социальной безопасности 
Вологодской области: необходима 
доработка проекта в части 
установления длительного 
переходного периода.

Не учтено По результатам общественного 
обсуждения в проект постановления 
предполагается внесение изменений, 
предусматривающих переходный 
период вступления в силу изменений 
в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации в 
отношении общеобразовательных 
организаций до 1 марта 2024 г. для 
возможности поэтапного выделения 
бюджетных средств на оснащение 
зданий УЗДП, закупку оборудования 
и монтажные работы.



Ушаков Евгений 
Алексеевич 

(и5Ьако\у_84@та11.ш)

Негативное, так как нововведение 
предполагает необоснованные 
затраты из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Не учтено Применение УЗДП относится к 
профилактическим мерам 
предупреждения и предотвращения 
пожаров. Обоснованность затрат на 
применение УЗДП в 
электроустановках зданий 
обусловлена социально- 
политическим и экономическим 
эффектом от сокращения количества 
пожаров в результате массового 
применения УЗДП. Экономический 
эффект от реализации проекта НПА 
выражается в снижении размеров 
материального ущерба от пожаров и 
потерь экономики России из-за 
гибели граждан на пожарах. В 
частности, выгода от установки 
УЗДП, т.е. превышение 
предотвращенных потерь от пожаров 
из-за дугового пробоя над расходами 
на закупку и установку УЗДП 
наступит уже на 4-й год после 
вступления НПА в силу. Баланс 
затрат/выгод от внедрения УЗДП 
2022 2023 2024 2025 2026 
Предотвращенный ущерб, млн руб. - 
- 5 887,2 12 245,4 19 102,9 
Суммарные расходы на закупку 
УЗДП в РФ, млн руб. 1 245,0 17
637,5 36 105,0 35 625,0 20 945,0 
Доходы бюджета РФ от 
производства и реализации УЗДП, 
млн руб. 498,0 7 055,0 14 442,0 14



250.0 8 378,0 Затраты итого 
(затраты экономики РФ), млн руб.
747.0 10 582,5 21 663,0 21 375,0 12
567.0 Баланс затрат/выгод, млн руб. 
-747,00 -10 582,50 -15 775,80 -9 
129,60 6 535,90

8 Ушаков Евгений 
Алексеевич 

(изЫко\у_84@та11.ш)

Да- Не учтено Применение УЗДП относится к 
профилактическим мерам 
предупреждения и предотвращения 
пожаров. Обоснованность затрат на 
применение УЗДП в 
электроустановках зданий 
обусловлена социально- 
политическим и экономическим 
эффектом от сокращения количества 
пожаров в результате массового 
применения УЗДП. Экономический 
эффект от реализации проекта НПА 
выражается в снижении размеров 
материального ущерба от пожаров и 
потерь экономики России из-за 
гибели граждан на пожарах. В 
частности, выгода от установки 
УЗДП, т.е. превышение 
предотвращенных потерь от пожаров 
из-за дугового пробоя над расходами 
на закупку и установку УЗДП 
наступит уже на 4-й год после 
вступления НПА в силу. Баланс 
затрат/выгод от внедрения УЗДП 
2022 2023 2024 2025 2026 
Предотвращенный ущерб, млн руб. -



- 5 887,2 12 245,4 19 102,9 
Суммарные расходы на закупку 
УЗДП в РФ, млн руб. 1 245,0 17 
637,5 36 105,0 35 625,0 20 945,0 
Доходы бюджета РФ от 
производства и реализации УЗДП, 
млн руб. 498,0 7 055,0 14 442,0 14
250.0 8 378,0 Затраты итого 
(затраты экономики РФ), млн руб.
747.0 10 582,5 21 663,0 21 375,0 12
567.0 Баланс затрат/выгод, млн руб. 
-747,00-10 582,50 -15 775,80 -9 
129,60 6 535,90 По результатам 
общественного обсуждения в проект 
постановления предполагается 
внесение изменений, 
предусматривающих переходный 
период вступления в силу изменений 
в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации в 
отношении общеобразовательных 
организаций до 1 марта 2024 г. для 
возможности поэтапного выделения 
бюджетных средств на оснащение 
зданий УЗДП, закупку оборудования 
и монтажные работы.

9 Ушаков Евгений 
Алексеевич 

(и8Ьаколу_84@таП.га)

Нет. Разработчик в пункте 1.4 
Сводного отчета сам указывает на то, 
что "Точной количественной оценки 
доли пожаров из-за дугового пробоя 
не имеется, т.к. этот аварийный 
режим не выделяется как

Не учтено Многочисленные исследования, 
проведенные как за рубежом, так и в 
России, выявили чрезвычайную 
опасность дугового пробоя как 
источника возгорания. Информация 
об этих исследованиях опубликована



самостоятельная причина пожара в 
статистике пожаров в России." В 
этой связи, достоверных 
доказательств наличия обозначенной 
проблемы нет. При этом, 
предусматриваются на реализацию 
предлагаемого регулирования 
ежегодные значительные денежные 
средства бюджетов бюджетной 
системы РФ, которых в стране и так 
не хватает. Учитывая изложенное, 
считаю необходимым проведение 
эксперимента в субъектах РФ, 
поскольку необходимо собрать 
необходимую статистику и понять 
эффективность предлагаемого 
регулирования.
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искровых промежутков на 
срабатывание // Известия высших 
учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ 
ЭНЕРГЕТИКИ. 2021. Т. 23. № 3. С. 
168-180. скн: 10 30724/1998-9903- 
2021-23-3-168-180
Ейрз: // \мул\7. епег §уге1 ш/] оиг/аг11с1е/у! 
е^РПе/1852/764 Монаков В.К., 
Кудрявцев Д.Ю., Смирнов В.В. 
Расчет времятоковой характеристики 
устройства защиты от дугового 
замыкания/пробоя на основе модели 
последовательного дугового 
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гезЬепп-оЪ-ауаг Автореферат:
ЕКрз ://хулулу.Езе.ги/ба1:а/2015/02/24/10 
90738275/ау1о.рбй Зеап-Магу Майе!,



8епез агс ГаиПз 1п 1о>у-уо11:а§е АС 
е1ес1тюа11пз1а11а11оп5. ТесЬшзсЬе 
СшуегзНа! Птепаи, 2018. 
игп:пЬп:(1е:§Ьу:11т1-2017000635 
1111р з : //уаулу .(1Ь-

Йхиепп^еп. Ое/зегу! е1:5/МСКР11еМос1е 8 е 
гу1е1/с1Ы_с1ег1уа1е_00040316Л1т1 - 
2017000635.рс1Г Уу1;ешз ВаЬгаизказ, 
ЯезеагсЬ оп Ыесгпса! Р1гез: ТЬе 81а1е 
оОШе АП. РЖ Е 8АРЕТУ 8С1ЕМСЕ- 
РК0СЕЕ01МС8 ОР ТНЕ КШТН 
ЮТЕКМАТЮКАЕ 8УМР08Ш М, 
2008, рр. 3-18, 
ВО1:Ю.3801/1АР88.Р88.9-3 
ЕйрзЕ/габз.ог^/риЬНсаЕопзАзз/Р/З I. 
Випсап С1оуег, РЬ.В., Р.Е. 
ОКЕМРЕЕЕ Т О ^ Е К  РИВЕ1С 
Ш дШ КУ АВВЕМВИМ. 2018. 
ЬИрзЕ/уА^лу.огепкеП^у/егхпршгу.ог .̂и 
к/еу1(1епсе/с1г-]-(1ипсап-ё1оуегз-ехрег1- 
герог! При этом автоматические 
выключатели и УЗО в общем случае 
не обнаруживают дуговой пробой. 
Надежной защитой от дугового 
пробоя служит только УЗДП. 
Решение об обязательности 
применения УЗДП в России 
основано также на результатах 
многочисленных испытаний УЗДП и 
результатах пилотных проектов 
внедрения, в т.ч. проведенных при 
участии ФЕБУ ВНИИПО МЧС 
России, например: Проверка



работоспособности и эффективности 
устройств защиты от дугового 
пробоя (УЗДП) в условиях реальной 
эксплуатации на действующих 
объектах. Технический отчет.
Казань, 2021. Ы1рз://хп—сПаНп.хп— 
р 1 а1/о1;сЬе1у_оЬДзру1ашуаЬ/1еЬо1с11еП 
геа1пауа_екзр1иа1ас1уа/ Отсутствие 
точной количественной оценки доли 
пожаров из-за дугового пробоя в 
России не означает отсутствие 
проблемы, а лишь затрудняет точное 
измерение эффекта от внедрения 
УЗДП. В научных работах по теме 
имеются сведения, что эта доля 
доходит до 80 % от пожаров из-за 
аварийного режима работы 
электросетей и оборудования, 
например: К е у т  1. Ыррег!. Огоипб 
РаиЙ Вгеакегз апб Агс РаиЙ СнсиП 
1п1егшр1ег8 (АРС1) 2008 Еайж 
Согрогайоп
ййрз ̂ /моулу. сапепа. ог§/мф- 
соп1еп1/ир1оабз/2012/08/Еа1опУ/огк1п§ 
А'ййАгсРНзйЗоЫйопз.рбГ Козырев 
А. А. Метод, модели и алгоритмы 
обработки информации при 
регистрации и принятии решений об 
аварийных процессах в системах 
электропитания. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук. Москва, 2015. 
йй;рз://\улулу.б1ззегса1.сот/соп1:еп1:/те1



0 (1-шос1еН-1-а1§оп1:ту-оЬгаЬо1;к1- 
1пГогта1з11-рг1-ге§1з1га1з11-1-рг1пуаЦ1- 
гезЬепп-оЬ-ауаг Автореферат:
ЬЦр з: //\уш\у. Ьзе. ш/с1а1а/2015/02/24/10 
90738275/ау1о.рбРИз всех известных 
на данный момент средств защиты 
электросетей и средств пожарной 
автоматики только УЗДП способно 
обнаружить все виды дугового 
пробоя.

10 Ушаков Евгений 
Алексеевич 

(изЬако\у_8 4@та11. ш)

Согласно пункту 13.2 Сводного 
отчета "Вероятность наступления 
данного риска стремится к нулю, 
поскольку к продаже на территории 
РФ будут допущены только УЗДП, 
удовлетворяющие требованиям 
ГОСТ 1ЕС 62606-2016". Таким 
образом, разработчик проекта акта 
рассуждает о будущем, в то время 
как предлагаемое регулирование 
будет введено после принятия 
соответствующего постановления 
Правительства Российской 
Федерации без каких-либо отсрочек. 
В этой связи возникнет ситуация, 
когда требование о запрете 
эксплуатации электроустановок без 
устройств защиты от дугового 
пробоя будет действовать, а 
исполнить данное требование будет 
невозможно ввиду отсутствия на 
рынке Российской Федерации такого

Не учтено Решение об обязательности 
применения УЗДП в России 
основано также на результатах 
многочисленных испытаний УЗДП и 
результатах пилотных проектов 
внедрения, в т.ч. проведенных при 
участии ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России, например: Проверка 
работоспособности и эффективности 
устройств защиты от дугового 
пробоя (УЗДП) в условиях реальной 
эксплуатации на действующих 
объектах. Технический отчет.
Казань, 2021. Ейрз^/хп—сПа&п.хп— 
р 1 а!/о1сйе1у_оЪ_18ру1ашуаМе11о1сЬеП 
геа1пауа_екзр1иа1:ас1уа/ УЗДП, 
участвовавшие в указанных 
испытаниях, серийно выпускаются в 
России, прошли испытания на 
соответствие требованиям ГОСТ 1ЕС 
62606-2016, имеются в продаже, 
например, УЗДП63-1 (ТЕК, Россия),



оборудования, соответствующего 
Техническому регламенту 
Таможенного союза ТР ТС N 
004/2011 "О безопасности 
низковольтного оборудования" и 
ГОСТ 1ЕС 62606-2016. Кроме того, 
ГОСТ 1ЕС 62606-2016 не включен в 
Перечень стандартов, в результате 
применения которых на 
добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований 
технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности 
низковольтного оборудования" (ТР 
ТС 004/2011) (Утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 16 
августа 2011 годаМ 768).

УЗДП-С1 (КПП «Исток» им. 
Шокина, Россия), УЗДП РКОхшш 
(ЕКР, Россия), УЗО-ЭЛТА-2Дп (АО 
Электроавтомат, Россия), 1ПРМ N 
АКС Асб9 (ЗсЬпеМег Е1ес1т1с, 
Франция), 8-АКС1 (АВВ, 
Швейцария) и др. Наличие 
нескольких производителей УЗДП в 
России обеспечит возможность 
конкурентной закупки оборудования: 
ООО «ПЭК Холдинг» (ГОК), АО 
«НПП «Исток» им. Шокина», АО 
«Электроавтомат», ООО 
«Электрорешения» (ЕКР). Кроме 
того, представители ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России инспектировали 
производство некоторых 
отечественных производителей 
УЗДП для оценки как качества 
производственных процессов, так и 
производственных возможностей по 
удовлетворению потребностей 
рынка: АО «НПП «Исток» им. 
Шокина», ЗАО «Меандр», АО 
«Электроавтомат». На официальном 
сайте Евразийской экономической 
комиссии опубликован проект 
Решения о внесении изменений в 
Решение Комиссии таможенного 
союза от 16 августа 2011 г.№ 768, на 
основании которого ГОСТ 1ЕС 
62606-2016 вносится в Перечень 
международных и региональных



(межгосударственных) стандартов, а 
в случае их отсутствия — 
национальных (государственных) 
стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования» (ТР 
ТС 004/2011) (№ 713 в Перечне) и в 
Перечень стандартов, содержащих 
правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и 
исполнения требований 
технического регламента 
Таможенного союза (ТР ТС 
004/2011) и осуществления оценки 
соответствия объектов технического 
регулирования (№ 784 в Перечне). 
Общественные слушания по 
названным проектам завершены.

11 Ушаков Евгений 
Алексеевич 

(и8Ьако\^_84@та11.га)

В соответствии с пунктом 1 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. № 1479) (далее - 
ППР) настоящие Правила 
устанавливают требования пожарной 
безопасности, определяющие

Не учтено Требование об обязательном 
применении УЗДП в 
электроустановках зданий относится 
к требованиям, определяющим 
порядок содержания зданий, 
сооружений, помещений.



порядок поведения людей, порядок 
организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений 
организаций и других объектов 
защиты в целях обеспечения 
пожарной безопасности. 
Предлагаемое регулирование по 
устройству защиты от дугового 
пробоя в электроустановках не имеет 
отношения к области применения 
ППР, поскольку данное требование 
является техническим и не относится 
к содержанию электроустановок, а 
предполагает вмешательство в уже 
установленное оборудование объекта 
защиты с целью монтажа 
дополнительного устройства, ранее 
не предусмотренного 
электроустановкой.

12 Костарев Олег 
(о1ерко81агеу@уапс1ех.ш)

Да, повлияет. Согласно 
предлагаемых изменений с 4 марта 
2023 года применение УЗДП будет 
носить обязательный характер в 
значительном числе зданий, 
большинство из которых 
принадлежат государственным 
учреждениям, финансируемым из 
бюджетов субъектов РФ. От 
указанных учреждений потребуется 
в крайне короткий срок 
корректировка проектов

Не учтено Применение УЗДП относится к 
профилактическим мерам 
предупреждения и предотвращения 
пожаров. Обоснованность затрат на 
применение УЗДП в 
электроустановках зданий 
обусловлена социально- 
политическим и экономическим 
эффектом от сокращения количества 
пожаров в результате массового 
применения УЗДП. Экономический 
эффект от реализации проекта НПА



энергоснабжения, закупка УЗДП 
(стоимость 1 шт. от 5 до 9 тыс. 
рублей) и проведение работ по их 
установке в систему 
энергоснабжения. Дополнительно, 
возможно, потребуется замена 
имеющихся электрощитов для 
установки УЗДП. Это потребует 
значительных дополнительных 
внеплановых затрат как бюджетов 
субъектов РФ.

выражается в снижении размеров 
материального ущерба от пожаров и 
потерь экономики России из-за 
гибели граждан на пожарах. В 
частности, выгода от установки 
УЗДП, т.е. превышение 
предотвращенных потерь от пожаров 
из-за дугового пробоя над расходами 
на закупку и установку УЗДП 
наступит уже на 4-й год после 
вступления НПА в силу. Баланс 
затрат/выгод от внедрения УЗДП 
2022 2023 2024 2025 2026 
Предотвращенный ущерб, млн руб. - 
- 5 887,2 12 245,4 19 102,9 
Суммарные расходы на закупку 
УЗДП в РФ, млн руб. 1 245,0 17
637,5 36 105,0 35 625,0 20 945,0 
Доходы бюджета РФ от 
производства и реализации УЗДП, 
млн руб. 498,0 7 055,0 14 442,0 14
250.0 8 378,0 Затраты итого 
(затраты экономики РФ), млн руб.
747.0 10 582,5 21 663,0 21 375,0 12
567.0 Баланс затрат/выгод, млн руб. 
-747,00-10 582,50 -15 775,80 -9 
129,60 6 535,90 По результатам 
общественного обсуждения в проект 
постановления предполагается 
внесение изменений, 
предусматривающих переходный 
период вступления в силу изменений 
в Правила противопожарного



режима в Российской Федерации в 
отношении общеобразовательных 
организаций до 1 марта 2024 г. для 
возможности поэтапного выделения 
бюджетных средств на оснащение 
зданий УЗДП, закупку оборудования 
и монтажные работы.

13 Костарев Олег 
(о1ерко81агеу@уапс1ех.га)

Проектом вносятся изменения в 
пункт 35 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(далее -  ППР) в части запрета 
эксплуатировать электрические сети 
и оборудование зданий 
многоквартирных жилых домов и 
общежитий, дошкольных 
образовательных организаций, 
специализированных домов 
престарелых и инвалидов 
(неквартирные), больниц, спальных 
корпусов образовательных 
организаций с наличием интерната и 
детских организаций, а также зданий 
общеобразовательных организаций 
без устройств защиты от дугового 
пробоя, подлежащих подтверждению 
соответствия требованиям 
технических регламентов Союза 
(Таможенного союза). Согласно СП 
256.1325800.2016 
«Электроустановки жилых и 
общественных зданий. Правила 
проектирования и монтажа» ранее

Учтено По результатам общественного 
обсуждения в проект постановления 
предполагается внесение изменений, 
предусматривающих переходный 
период вступления в силу изменений 
в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации в 
отношении общеобразовательных 
организаций до 1 марта 2024 г. для 
возможности поэтапного выделения 
бюджетных средств на оснащение 
зданий УЗДП, закупку оборудования 
и монтажные работы.



применение устройств защиты от 
дугового пробоя (далее - УЗДП) в 
электроустановках жилых и 
общественных зданий носило 
рекомендательный характер. 
Согласно предлагаемых изменений с 
4 марта 2023 года применение УЗДП 
будет носить обязательный характер 
в значительном числе зданий, 
большинство из которых 
принадлежат государственным и 
муниципальным учреждениям, 
финансируемым из 
соответствующих бюджетов. От 
указанных учреждений потребуется 
в крайне короткий срок 
корректировка проектов 
энергоснабжения, закупка УЗДП 
(стоимость 1 шт. от 5 до 9 тыс. 
рублей) и проведение работ по их 
установке в систему 
энергоснабжения. Дополнительно, 
возможно, потребуется замена 
имеющихся электрощитов для 
установки УЗДП. Это потребует 
значительных дополнительных 
внеплановых затрат как бюджетов 
разного уровня, так и коммерческих 
организаций. Бюджеты (сметы 
учреждений) формируются на год, а 
их исполнение начинается с 1 января 
соответствующего года. В результате 
указанные в проекте организации



обязаны будут выполнить все 
мероприятия в течение января- 
февраля 2023 года. Данный крайне 
короткий срок осложнит выполнение 
необходимых мероприятий, что 
может привести к штрафным 
санкциям и (или) приостановлению 
деятельности таких социально 
важных учреждений. Учитывая 
вышеизложенное и в целях 
обеспечения безусловного 
соблюдения новой нормы 
предлагается установить более 
длительный переходный период (не 
менее 3 лет) до вступления её в силу.

14 Сарбаев Дмитрий 
Евгеньевич 

(загЬаеу бе@1:ютуез1сот 
)

Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации предлагаю дополнить 
пунктом следующего содержания: 
«Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 сентября 2022 г. и 
действует до 31 декабря 2026 г.». Это 
обусловлено тем, что проект акта 
содержит обязательные требования, 
а в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской 
Федерации» положения 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, должны вступать в силу

Не учтено Изменения, вносимые в Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, действуют в 
течение срока действия самих 
Правил. Дополнительное указание 
срока действия изменений является 
избыточным.



либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее 
чем по истечении 90 дней после дня 
официального опубликования 
соответствующего нормативного 
правового акта, если иное не 
установлено федеральным законом, 
Указом Президента Российской 
Федерации или международным 
договором Российской Федерации, 
предусматривающими установление 
обязательных требований. Кроме 
того, в соответствии с частью 4 
статьи 3 указанного федерального 
закона нормативным правовым 
актом Правительства Российской 
Федерации, содержащим 
обязательные требования, должен 
предусматриваться срок его 
действия, который не может 
превышать 6 лет со дня его 
вступления в силу, за исключением 
случаев, установленных 
федеральным законом или принятым 
в соответствии с ним нормативным 
правовым актом Правительства 
Российской Федерации. Учитывая, 
что действующая редакция Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации действует до 
31.12.2026, то и вносимые в них 
изменения должны иметь такой же 
срок действия.



Сарбаев Дмитрий 
Евгеньевич 

(загЪаеу_бе@Еотуез1;.сот 
)

Проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации предлагаю дополнить 
пунктом следующего содержания: 
«Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 сентября 2022 г. и 
действует до 31 декабря 2026 г .». Это 
обусловлено тем, что проект акта 
содержит обязательные требования, 
а в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской 
Федерации» положения 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, должны вступать в силу 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее 
чем по истечении 90 дней после дня 
официального опубликования 
соответствующего нормативного 
правового акта, если иное не 
установлено федеральным законом, 
Указом Президента Российской 
Федерации или международным 
договором Российской Федерации, 
предусматривающими установление 
обязательных требований. Кроме 
того, в соответствии с частью 4 
статьи 3 указанного федерального 
закона нормативным правовым 
актом Правительства Российской

Не учтено Материалы обоснования содержатся 
в вышеизложенных пунктах 
(дублирующие положения)



Федерации, содержащим 
обязательные требования, должен 
предусматриваться срок его 
действия, который не может 
превышать 6 лет со дня его 
вступления в силу, за исключением 
случаев, установленных 
федеральным законом или принятым 
в соответствии с ним нормативным 
правовым актом Правительства 
Российской Федерации. Учитывая, 
что действующая редакция Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации действует до 
31Л2.2026, то и вносимые в них 
изменения должны иметь такой же 
срок действия.

16 Краснов Дмитрий 
ттесо п о т@ сар . ш 

(ттесопот@ сар.ш )

предложений нет Учтено
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Принятие поправки в пункт 35 
«Правил противопожарного режима 
в РФ» о применении устройств 
защиты от дугового пробоя (УЗДП) 
отрицательно повлияет на 
социально-экономическое развитие 
субъектов Российской Федерации. 
Причина такой оценки заключается в 
том, что нормативно правовой акт 
предлагается принять при отсутствии 
научного обоснования 
эффективности способа защиты

Не учтено Многочисленные исследования, 
проведенные как за рубежом, так и в 
России, выявили чрезвычайную 
опасность дугового пробоя как 
источника возгорания. Информация 
об этих исследованиях опубликована 
и находится в свободном доступе, 
например: Королев И.В., 
Кондратьева О.Е., Валуев П.В., 
Локтионов О.А. Анализ 
целесообразности применения 
устройств обнаружения дугового



электроустановок. В случае 
принятия указанной поправки 
создается опасный претендент 
лоббирования бесполезных и 
вредных изменений в 
законодательстве.

пробоя для комплексной защиты от
пожаров, вызванных
неисправностями
электрооборудования.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. ПЕРЕДАЧА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. № 2(47), 2018,
март-апрель: 128-131
йЛрз Э/еерп.ш/агйЛе/апайг-
се! езо оЪгагпо зй-рптепеш у а-
из1гоу51у-оЬпат§Ьеп1уа-би§оуо§о-
ргоЪоуа-б1уа-котр 1екзпоу-2 азсЫ1у-о1-
ро^Ьагоу-уугуаппуй-
пе! зргаупо Лу атл -
е1екйооЪогас1оуашуа/ Лебедев К.Д., 
Чешко И.Д., Следы больших 
переходных сопротивлений в 
электротехнических устройствах и 
их экспертное исследование. 
Пожаровзрывобезопасность/Рпе апб 
Ехр1озюп 8аРе1у. 2003, 6:32-37.
Шрз ://суЬег1ешпка. ги/агйс1е/п/з1ебу- 
Ъо1зЫй-регейобпуй-5оргоЙу1ету-у- 
е1ек1го1е]1шсЬезк111-и51гоу51уаЬ-1-111- 
екзреЛпое-хззкбоуаше Ерашова 
Ю.Н., Ившин И.В., Ившин И.И., 
Тюрин А.Н. Испытания устройства 
защиты от дугового пробоя и 
искровых промежутков на 
срабатывание // Известия высших 
учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ 
ЭНЕРГЕТИКИ. 2021. Т. 23. № 3. С. 
168-180. бок 10.30724/1998-9903- 
2021-23-3-168-180



Ьйр 8: //\ушш.епег§уге1. га/] оиг/ аг11с1е/у1 
е\уР11е/1852/764 Монаков В.К., 
Кудрявцев Д.Ю., Смирнов В.В. 
Расчет времятоковой характеристики 
устройства защиты от дугового 
замыкания/пробоя на основе модели 
последовательного дугового 
замыкания при обрыве проводника 
кабеля.
Пожаровзрывобезопасность/Рпе апс! 
Ехр1о8юп 8аРе1у. 2016; 25(11):45-50. 
бон 10.18322/РУВ.2016.25.11.45-50 
ййр 5:/Лумчм йге-
зшх.ги/] оиг/аг11с1е/у1е\у/616 Козырев 
А. А. Метод, модели и алгоритмы 
обработки информации при 
регистрации и принятии решений об 
аварийных процессах в системах 
электропитания. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук. Москва, 2015. 
11йр8 ://\уту .б 188егса1.сот/соп1еШ/те1; 
об-тобеН-х-а^огйту-оЬгаЪоШ- 
1пГогта1811-р1т-ге§1з1;га18Й-1-рг1пуа1й- 
гезйепн-оЪ-ауаг Автореферат: 
111:1р8://мгту.118е.га/ба1а/2015/02/24/10 
90738275/ау1о.рбР Теап-Магу Маг1е1, 
8ег1е8 агс РаиЙз ш 1олу-УОЙа§е АС 
е1ес1пса1 т81а11айоп5. ТесРтзсйе 
итуегзйа! Птепан, 2018. 
игп:пЪп:бе:§Ъу:Пт1-2017000635
РИ:рз://уу'УАУ.бЬ-

11шепп§еп.бе/зегу1е1з/МСКР11еКобе8е



гу1е1/с1Ъ1_с1епуа{е__00040316Я1т1 - 
2 0 17 О О0635 .рсИ* Уу1еш 8 В аЪгаизказ, 
КезеагсЬ оп Е1ес1т1са1 Р1гез: ТЬе 8Ше 
ок&е Аг1. ИКЕ 8АРЕТУ 8С1ЕМСЕ- 
РК 0С ЕЕВШ 08 ОР ТНЕ КШТН 
Ш ТЕККАПСЖАЕ 8УМ Р08Ш М , 
2008, рр. 3-18,
ВОЕ 10.3 801/1АР88.Р88.9-3 
Ь11рз:/ЛаГзз.ог§/риЬНсаЕопз/1зз/9/3 I. 
Випсап О1оуег, РЬ.В., Р.Е. 
ОКЕЫРЕЕЕ Т О т е К  РВВЕЮ 
ш д ш к у  А В В Е Ш 1Ж . 2018.
РИрз: / /  \улу\ у . §геп1'е111о\уег1при1гу. ог§. и 
к/еу1с1епсе/с1г-]-с1ш1сап-§1оуег8-ехрег1- 
герог! При этом автоматические 
выключатели и УЗО в общем случае 
не обнаруживают дуговой пробой. 
Надежной защитой от дугового 
пробоя служит только УЗДП. 
Решение об обязательности 
применения УЗДП в России 
основано также на результатах 
многочисленных испытаний УЗДП и 
результатах пилотных проектов 
внедрения, в т.ч. проведенных при 
участии ФГБУ ВНИИПО МЧС 
России, например: Проверка 
работоспособности и эффективности 
устройств защиты от дугового 
пробоя (УЗДП) в условиях реальной 
эксплуатации на действующих 
объектах. Технический отчет.
Казань, 2021. Ь11;рз://хп—сПа&п.хп—



р 1 а1/о1с11е1у__оЬ_18ру1ап1уа11/1еЬо1сЕе1 
геа1пауа__ек8р1иа1ас1уа/
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Принятие проекта НПА 
отрицательно повлияет на расходные 
обязательства субъектов Российской 
Федерации. При отсутствии 
научного обоснования 
эффективности способа защиты 
электроустановок не будет 
обеспечено декларируемое снижение 
числа пожаров, а расходы по 
каждому объекту защиты вырастут 
существенно. Имеющиеся данные 
[Пожары и пожарная безопасность в 
2020 году: Статистический сборник / 
М.: ВНИИПО, 2021, табл. 1, 3] 
показывают, что по причине 
нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования в 
2020 году произошло 51930 пожаров, 
это составляет 11,8% от общего 
числа, однако в каком количестве 
источником зажигания был дуговой 
пробой статистически не 
установлено. В соответствии с 
Таблицей 6 сборника 
«Распределение основных 
показателей обстановки с пожарами 
по видам объектов пожаров» за 2020 
год в зданиях учебно- 
воспитательного назначения 
случилось 0,07% от общего числа

Не учтено Применение УЗДП относится к 
профилактическим мерам 
предупреждения и предотвращения 
пожаров. Обоснованность затрат на 
применение УЗДП в 
электроустановках зданий 
обусловлена социально- 
политическим и экономическим 
эффектом от сокращения количества 
пожаров в результате массового 
применения УЗДП. Экономический 
эффект от реализации проекта НПА 
выражается в снижении размеров 
материального ущерба от пожаров и 
потерь экономики России из-за 
гибели граждан на пожарах. В 
частности, выгода от установки 
УЗДП, т.е. превышение 
предотвращенных потерь от пожаров 
из-за дугового пробоя над расходами 
на закупку и установку УЗДП 
наступит уже на 4-й год после 
вступления НПА в силу. Баланс 
затрат/выгод от внедрения УЗДП 
2022 2023 2024 2025 2026 
Предотвращенный ущерб, млн руб. - 
- 5 887,2 12 245,4 19 102,9 
Суммарные расходы на закупку 
УЗДП в РФ, млн руб. 1 245,0 17 
637,5 36 105,0 35 625,0 20 945,0



пожаров, в зданиях здравоохранения 
и социального обслуживания 
населения -  0,06%, в зданиях для 
временного пребывания 
(проживания) людей -  0,06%. Кроме 
того, на всех рассматриваемых 
объектах нормативными 
документами предусмотрено 
обязательное наличие систем 
пожарной сигнализации (СПС) и 
(или) автоматических установок 
пожаротушения (АУП). Реально их 
эффективность отражена в таблице 
63 сборника. Так, при пожарах в 
зданиях учебно-воспитательного 
назначения, культурно-досуговой 
деятельности и религиозных 
обрядов, здравоохранения и 
социального обслуживания 
населения в 2020 году имел место 
623 пожар, но при этом 566 раз 
пожарная автоматика сработала и 
задачу выполнила (это составляет 
более 90% случаев). Относительно 
реальных данных предложение по 
использованию УЗДП на 
перечисленных в проекте объектах 
не даст никакого уменьшения числа 
пожаров и несоразмерно по затратам. 
Считаем, что бесполезные расходы 
на реализацию предложения 
превысят 100 миллиардов рублей. 
Такая оценка получена с учётом

Доходы бюджета РФ от 
производства и реализации УЗДП, 
млн руб. 498,0 7 055,0 14 442,0 14
250.0 8 378,0 Затраты итого 
(затраты экономики РФ), млн руб.
747.0 10 582,5 21 663,0 21 375,0 12
567.0 Баланс затрат/выгод, млн руб. 
-747,00-10 582,50 -15 775,80 -9 
129,60 6 535,90 При незначительной 
количественной доле, количеству 
погибших и травмированных, 
прямому материальному ущербу 
пожары на социально-значимых 
объектах (в зданиях учебно- 
воспитательного назначения, 
здравоохранения и социального 
обслуживания населения и в зданиях 
для временного пребывания 
(проживания) людей) приносят 
большой социально-политический 
ущерб. Данные по пожарам на 
социально-значимых объектах в 
2019-2020 гг. Количество пожаров, 
ед. Погибло людей, чел. 
Травмировано людей, чел. Прямой 
ущерб, тыс. руб. 2019 2020 2019 2020
2019 2020 2019 2020 764 682 17 38 58 
38 78 646,2 72 030,3 Примеры 
значимых пожаров приведены по 
ссылкам в сети Интернет: - Крупные 
пожары в больницах в России в 2012-
2020 годах, РИА «Новости», 
1гйрз://па.ги/20200512/1571308290.Ы



сведений адресного справочника РФ, 
где числится более 125 тысяч 
объектов: общежитий, дошкольных 
образовательных организаций, 
специализированных домов 
престарелых и инвалидов 
неквартирного типа, больниц, 
поликлиник, спальных корпусов 
образовательных организаций с 
наличием интерната и детских 
организаций, а также зданий 
общеобразовательных организаций. 
Требуемое для расчета количество 
УЗДП определено, исходя из 
необходимости применения в 
электроустановках отдельной 
защиты по каждой фазе [см. СП 
256.1325800.2016, приложение В] и 
ограничения зоны 
функционирования, указанной в 
паспортах устройств. Также учтено, 
что объекты, перечисленные в 
проекте изменений, как правило 
состоят из нескольких корпусов, а 
увеличение стоимости комплектации 
каждого возникнет из-за закупки 
большого числа УЗДП, 
минимальная цена которых в 
настоящее время составляет 6000 
рублей за 1 устройство. 
Дополнительно увеличатся 
стоимости материалов, строительно
монтажных работ и эксплуатации.

т !  - Хронология пожаров в домах 
престарелых в России, которые 
привели к жертвам, ТАСС, 
Ы1рз://1:азз.ги/т1Ъ/8442815 - МЧС 
отчиталось об увеличении пожаров в 
школах с 2014 года. Известия, 
Ьйрз://12.т/917119/2019-09-03/т сйз- 
о^сЫЫоз-оЬ-иуейсйепй-рогйагоу-у- 
з11ко1ак11-8-2014-§о(1а Из таблицы 63 
сборника можно установить, что 
наличие и срабатывание пожарной 
автоматики не гарантирует 
отсутствие погибших на пожаре и 
отсутствие материального ущерба. В 
отличие от других средств пожарной 
автоматики, реагирующих на уже 
начавшийся пожар, УЗДП 
предотвращает возникновение 
пожара из-за дугового пробоя, тем 
самым предотвращает гибель людей 
и материальный ущерб. Внедрение 
УЗДП, относящегося к 
инновационным средствам 
(технологиям) обнаружения пожаров 
в начальной фазе их возникновения, 
соответствует целям 
государственной политики в области 
пожарной безопасности, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 1 января 
2018 года № 2.



т.к. периодически потребуется 
проверка работоспособности и 
ремонтный резерв, учитывающий 
выход из строя и срок службы УЗДП, 
после которого необходима замена. 
Указанная сумма расходов 
ориентировочная, однако при 
детальном учёте данных 
Федеральной службы 
государственной статистики и 
проектных решений по каждому 
объекту фактические издержки 
окажутся ещё больше.

19 КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ о

Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности 
[Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ с изменениями на 
30.04.2021], а также нормативными 
документами по пожарной 
безопасности [СП 484.1311500.2020, 
СП 486.1311500.2020] установлены 
необходимые и достаточные 
требования по всем перечисленным в 
предложении объектам. 
Соответственно предлагаемое 
регулирование следует 
рассматривать лишь как дополнение 
к действующим нормам. Устройства 
защиты при дуговом пробое в 
лучшем случае смогут дублировать 
лишь часть функций систем 
пожарной сигнализации. Однако

Не учтено Работа УЗДП принципиально 
отличается от работы средств 
пожарной автоматики, указанных в 
СП 484.1311500.2020. СПА 
реагируют на уже начавшийся 
пожар, тогда как УЗДП является 
средством предотвращения пожара 
до момента его возникновения путем 
исключения условий образования в 
горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания, а именно 
соответствующем пп. 2 и 6 ст. 50 
Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности. 
При этом информация по 
статистическим данным в Ваших 
предложениях отсутствует.



приведённые статистические данные 
чётко доказывают, что такое 
дублирование не требуется и не 
может быть оптимальным для 
уменьшения числа пожаров или их 
последствий.

20 КИРИЛЛОВ СЕРГЕЙ 
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В случае принятия предлагаемого 
регулирования возникают 
дополнительные риски и негативные 
последствия. Важно учитывать то, 
что электронные устройства (УЗДП) 
выпускаются рядом зарубежных 
фирм, либо собираются из 
импортных комплектующих, что 
делает предложение зависимым от 
стабильности поставок и курса 
валют, соответствующие риски в 
настоящий момент крайне 
нежелательны. Вместо 
предлагаемого необоснованного 
распыления средств их необходимо 
сосредоточить на усилении роли 
систем пожарной сигнализации и 
автоматических установок 
пожаротушения.

Не учтено Внедрение инновационных 
технологий предотвращения 
пожаров входит в перечень 
мероприятий по выработке и 
реализации государственной научно- 
технической политики в области 
пожарной безопасности. Решение об 
обязательности применения УЗДП в 
России основано также на 
результатах многочисленных 
испытаний УЗДП и результатах 
пилотных проектов внедрения, в т.ч. 
проведенных при участии ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России, например: 
Проверка работоспособности и 
эффективности устройств защиты от 
дугового пробоя (УЗДП) в условиях 
реальной эксплуатации на 
действующих объектах. Технический 
отчет. Казань, 2021. ЬйрзГ/хп— 
(На&п.хп--
р 1 а1/о1сйе1у_оЪД8ру1ашуа11/1е11о1с11еП 
геа1пауа_екзр1иа1:ас1уа/ УЗДП, 
участвовавшие в указанных 
испытаниях, серийно выпускаются в 
России, прошли испытания на



соответствие требованиям ГОСТ 1ЕС 
62606-2016, имеются в продаже, 
например, УЗДП63-1 (ТЕК, Россия), 
УЗДП-С1 (НИИ «Исток» им.
Шокина, Россия), УЗДП РКОхппа 
(ЕКР, Россия), УЗО-ЭЛТА-2Дп (АО 
Электроавтомат, Россия), ЮРМ N 
АКС АсЕ9 (ЗсЬпеЛег Е1ес1псэ 
Франция), 8-АКС1 (АВВ,
Швейцария) и др. Наличие 
нескольких производителей УЗДП в 
России обеспечит возможность 
конкурентной закупки оборудования: 
ООО «ИЭК Холдинг» (ГЕК), АО 
«НПП «Исток» им. Шокина», АО 
«Электроавтомат», ООО 
«Электрорешения» (ЕКР). Кроме 
того, представители ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России инспектировали 
производство некоторых 
отечественных производителей 
УЗДП для оценки как качества 
производственных процессов, так и 
производственных возможностей по 
удовлетворению потребностей 
рынка: АО «НПП «Исток» им. 
Шокина», ЗАО «Меандр», АО 
«Электроавтомат».
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В случае принятия предлагаемого 
регулирования не возникают никакие 
выгоды и преимущества, наоборот 
возрастает административная

Не учтено Обследования объектов и надзорные 
мероприятия будут проходить в 
рамках действующего 
законодательства Российской



нагрузка, а также коррупционная 
ёмкость регулирующих норм. В 
обследования и контрольные 
действия будет одновременно 
вовлечено чрезвычайно большое 
число объектов и организаций, а 
выполнение предлагаемых 
изменений потребует корректировки 
проектной документации 
действующих объектов, 
последующей модернизации 
электроустановок и растянется на 
десятилетие. Очевидно, что 
предлагаемые изменения НПА 
противоречат принципу сокращения 
избыточности правового 
регулирования.

Федерации, новых функций и 
полномочий не возникает, изменения 
трудозатрат и потребностей в иных 
ресурсах не произойдет. 
Обоснованность затрат на 
применение УЗДП в 
электроустановках зданий 
обусловлена социально- 
политическим и экономическим 
эффектом от сокращения количества 
пожаров в результате массового 
применения УЗДП. Экономический 
эффект от реализации проекта НПА 
выражается в снижении размеров 
материального ущерба от пожаров и 
потерь экономики России из-за 
гибели граждан на пожарах. В 
частности, выгода от установки 
УЗДП, т.е. превышение 
предотвращенных потерь от пожаров 
из-за дугового пробоя над расходами 
на закупку и установку УЗДП 
наступит уже на 4-й год после 
вступления НПА в силу. Баланс 
затрат/выгод от внедрения УЗДП 
2022 2023 2024 2025 2026 
Предотвращенный ущерб, млн руб. - 
- 5 887,2 12 245,4 19 102,9 
Суммарные расходы на закупку 
УЗДП в РФ, млн руб. 1 245,0 17 
637,5 36 105,0 35 625,0 20 945,0 
Доходы бюджета РФ от 
производства и реализации УЗДП,



млн руб. 498,0 7 055,0 14 442,0 14
250.0 8 378,0 Затраты итого 
(затраты экономики РФ), млн руб.
747.0 10 582,5 21 663,0 21 375,0 12
567.0 Баланс затрат/выгод, млн руб. 
-747,00-10 582,50 -15 775,80 -9 
129,60 6 535,90
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К альтернативным и не затратным 
способам решения проблемы защиты 
объектов от пожара в первую 
очередь относится качественное 
выполнение проектных и 
строительно-монтажных работ, 
выбор качественных 
электротехнических материалов и 
изделий, а также своевременное 
проведение технического 
обслуживания и ремонта 
электроустановок. Наиболее 
эффективный способ усиления роли 
пожарной автоматики заключается в 
актуализации требований Статьи 83 
Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности 
[Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ с изменениями на 
30.04.2021], где пунктом 4 
предусмотрено то, что системы 
пожарной сигнализации должны 
обеспечивать автоматическое 
обнаружение пожара и подачу 
управляющих сигналов на средства

Не учтено Исследования показывают, что 
дуговой пробой является очень 
частым явлением, ссылки на статьи: 
Королев И.В., Кондратьева О.Е., 
Валуев П.В., Локтионов О.А. Анализ 
целесообразности применения 
устройств обнаружения дугового 
пробоя для комплексной защиты от 
пожаров, вызванных 
неисправностями 
электрооборудования. 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. ПЕРЕДАЧА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. № 2(47), 2018, 
март-апрель: 128-131 
Шрз ://еер1г.ги/ агЦс1е/апаПг- 
сеКзооЬгахпозй-рптепешуа- 
нзЛоу з^у-оЪпагаёйету а-бщю у о  §о- 
ргоЪоуа-Луа-котрКкзпоу-газсЬПу-о!- 
ро§Ьагоу-уу2УаппуЬ- 
пе1зргаупоз1:уат1-
е1 ек!г о о Ь о шбо уату  а/ Лебедев К. Д., 
Чешко И.Д., Следы больших 
переходных сопротивлений в 
электротехнических устройствах и 
их экспертное исследование.



управления инженерным и 
технологическим оборудованием. 
Таким образом в каждом проекте (на 
каждом объекте) следует 
предусматривать алгоритм 
первоочередных действия для 
своевременной помощи человеку, в 
том числе автоматическое 
отключение электропитания. Именно 
это исключает образование в 
горючей среде источников 
зажигания, исключает 
инициирование взрыва 
газифицированных объектов, 
способствует ограничению 
распространения пожара за пределы 
очага, предотвращает повторное 
возгорание и обеспечивает 
электробезопасность, т.е. защищает 
от поражения электрическим током 
людей, в том числе пожарных. 
Поскольку средства пожарной 
автоматики контролируют 
неэлектрические показатели работы 
электроустановок, это существенно 
дополняет действие собственной 
защиты (автоматических 
выключателей, устройств 
дифференциального тока, устройств 
тепловой защиты). Благодаря такому 
подходу первоочередные меры 
предпринимаются даже при 
опасности возгорания на полностью

Пожаровзрывобезопасность/Рйе апб 
Ехркшоп 8а&1у. 2003, 6:32-37.
Шрз ://суЬег1ешпка.т/аг11с1е/п/з1е(1у- 
ЪоПЫЬ-регейобпуй-зоргоЙукшу-у- 
е1ек1:го1:е]1п1с11езк111-из1:гоу81:уа11-1-111- 
екзрег1:пое-1зз1ес1оуаше Ерашова 
Ю.Н., Ившин И.В., Ившин И.И., 
Тюрин А.Н. Испытания устройства 
защиты от дугового пробоя и 
искровых промежутков на 
срабатывание // Известия высших 
учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ 
ЭНЕРГЕТИКИ. 2021. Т. 23. № 3. С. 
168-180. <Зо1:10.30724/1998-9903- 
2021-23-3-168-180
Ьйрз : / / \у у а у  . епег§уге1;.т/) оиг/ агЕЛе/у! 
емТЛе/1852/764 Козырев А. А. 
Метод, модели и алгоритмы 
обработки информации при 
регистрации и принятии решений об 
аварийных процессах в системах 
электропитания. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук. Москва, 2015. 
11Прз://\уу/\у.с118зегса1.сот/соп1еп1/ т е 1 
ос1-тос1ей-1-а1§огйту-оЪгаЬо1;к1- 
1п1'огта1зй-рп-гер;181га18Й-1-рппуаЦ1- 
гезйепй-оЪ-ауаг Автореферат: 
ЕКрз://мчулу.Ь.зе.ш/с1а1:а/2015/02/24/10 
90738275/ау1о.рсЛ' Зеап-Магу Маг1е1, 
8ег1ез агс ОаиЙз т  1олу-уо11а§е АС 
еКсйтса! тзШПабопз. ТесЬшзсЬе 
Ншуегзйа! Итепаи, 2018.



исправных электроприборах, 
например, при случайном касании 
горючего материала и электроплиты. 
В части выполнения указанного 
положения закона следует учитывать 
отечественные разработки по 
контролю температуры соединений и 
проводников, состава воздуха, в том 
числе в замкнутых объемах 
электрооборудования, а также по 
координации средств пожарной 
автоматики и защиты 
электроустановок. Перечисленные 
альтернативные подходы доступны, 
экономичны, технически не зависят 
от числа фаз, одновременно 
контролируют неисправности и 
ошибки эксплуатации, обеспечивают 
помощь людям в выполнении 
требований электрической и 
пожарной безопасности, кроме того, 
они экономически свободны от 
импорта. Напротив, предлагаемое 
изменение НПА поддерживает 
внедрение устройств, которые не 
обладают ни одним из 
перечисленных положительных 
качеств.

игп:пЬп:(1е:§Ъу:Пт1-2017000635 
Ьйрз^/м^АУ.бЪ-
1йиег1поеп.бе/зегу1е18/МСИл1еНос1еЗе 
гу1е1/бЫ_бепуа1е_00040316/Пт1 - 
2017000635.рб0Кеут I. ЫрреП. 
Огоипй РаиЙ Вгеакегз апб Агс РаиЙ 
Спсий Мегтр^егз (АРС1) 2008 Б а й т  
Согрогайоп
ййрз:/Л у \ умг сапепа. ог§Лур- 
соп1еп1/ир1оас1з/2012/08/Еа1оп77 огкт§  
\^йЬАгсР1азй8о1и1;юп8.рс1Р При 
пилотных испытаниях на объектах 
РЖД (Московский вокзал г. Тулы в 
2019 г.), Сбербанка (центральный 
офис в БЦ «Кутузовский», 2021 г.), 
Ассоциации «Росэлектромонтаж» 
(офисное и производственное здания 
в г. Казани -  Проверка 
работоспособности и эффективности 
устройств защиты от дугового 
пробоя (УЗДП) в условиях реальной 
эксплуатации на действующих 
объектах. Технический отчет.
Казань, 2021. ййрзР/хп-сИа&п.хп-- 
р 1 а1/о1;сйе1у_оЬД8ру1ап1уаЬУ1ейо1сйе1_ 
геа1пауа_екзр1иа1жлуа/) выявлено, 
что дуговой пробой возникает в 
электроустановках как старых, так и 
совсем новых зданий. Практика 
показывает, что качественное 
выполнение проектных и 
строительно-монтажных работ, 
выбор качественных




















